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Zdravotni stav se sidlem v Usti nad Labem \@,

Ry

(3

Centrum hygienickych laboratofi S

Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem AT

Zkugebn laboratof &.1388 akreditovana GIA S
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 L1388

Protokol o zkousce ¢. 112544/2018

Pitna voda

Zakaznik: Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se
sidlem v Usti nad Labem, UP D&&in
Bfezinova 3
406 83 Décin

Vzorek cislo
Objednavka &islo
Termin odbéru od do
Misto odbéru

Matrice

Odbér provedI

Pfitomné osoby
Zpusob odbéru

Typ odbéru

Uéel odbéru

Datum pfijmu

Analyzy zahajeny dne
Analyzy ukonéeny dne

: 112544/2018

: 18180380, ze dne 8.10.2018

: 17.10.2018 9:00 - 12:30

: Velky Senov, Vilémovska 275, Zelezarny Velky Senov s.r.o.
: pitna voda - vefejny vodovod

: Cervenkova Marie - pracovnik ZU

Kontaktni a odbérové misto K6 Bfezinova 3, 405 01 Déé&in

: za KHS Lenka Strelkova

: SOP VZ 001 Odbér vzorkl pitnych vod

: odbér vzorku je akreditovany

: SZD - vykon statniho zdravotniho dozoru
: 17.10.2018 13:10

: 17.10.2018

: 22.10.2018

Rozsah udélené akreditace:

Chemickeé, fyzikalni, mikrobiologické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidd, biologickych materialt, odpadi, azbestu, ovzdusi.
Senzorické analyzy vod a potravin. Odbéry vzorkl. Analyzy vyluht pevnych materiali, stér. Testy toxicity. M&fent faktord prostedi,
kontrola sterilizator a dezinfekénich prostfedkis. PIny rozsah je uveden v pfiloze platného akreditaéniho osvédéeni vydaného CIA pro

zkusebni laboratof &.1388.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzork{, které byly
predmétem zkousenl. Laboratof na poZadani poskytne Udaje o pouzitych metodach a souvisejicich pfedpisech.

/

VAT IA

Schvalil : Brozova Pavlina Ing.

Zastupce oddéleni vedouciho laboratorniho servisu _
Usti nad Labem, Pasteurova 8 E-mail: pavlina.brozova@zuusti.cz tel.:477751210 mobil:606648356

Datum vystaveni protokolu: 23.10.2018
Protokol vyhotovil: Florianova Vendula

E-mail:-vendula.florianova@zuusti.cz tel.:477751211 mobil:602429569
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Protokol o zkousce ¢. 112544/2018

ze dne 23.10.2018

Méreni na misté odbéru v terénu

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Akr.
chlor volny <0,02 mgll max. 0,3 mg/l MH SOP 008 K6 A
chut pfijatelnd phijatelnd MH SOP 082 Ke A
pach prijatelny pfijatelny  MH SOP 062 K6 A
H 7.2 +0,2 6,5-9,5 MH SOP 033 Ke A
teplota vzorku 16,0 G +0,5 8-12°C DH SOP 042 K& A
Vysledky zkousek - chemicka vySetieni ]
| Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Akr.
amonné ionty <0,05 mg/l max. 0,50 mg/l MH | SOP 070 8astCA | P1 A
barva I <5 mg/l Pt max. 20 mg/l Pt MH SOP 004 P1 A
dusinany 18 mall 10% max. 50 mg/l NMH SOPO70¢8astA | P1 | A
CHSK-Mn <1,0 mall max. 3,0 mg/l MH SOP 016 P1 A
konduktivita 25 mSim 3% max. 125 mS/m MH SOP 011 P1 A
zakal 0,08 ZF(n) 10% max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P1 A
Fe (Zelezo} 0,03 mg/l 10% max. 0,20 mg/l MH SOP 201 P8 A
Vysledky zkous$ek - mikrobiologicka vysetreni
Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Akr.
Escherichia coli 0 KTJHM0Oml | max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 900 P8 A
koliformni bakterie 0 KTJ/100 mi max. 0 KTJ/100 ml MH SOP 800 P8 A
|_abioseston 1 % 50% max. 5 % MH SOP 916.01 P8 A
podet organismil 0 jedinci/ml max. 50 jedinci/ml MH SOP 916.02 P8 A
_Zivé organismy 0 jedinci/mi max. 0 jedincl/ml MH SOP 916.02 P8 A
poéty kolonii pfi 22°C 3 KTJiml 1-9 max. 200 KTJ/ml MH* SOP 908 P8 A
podty kolonii pii 36°C f KTJiml 3-15 max. 40 KTJ/ml MH* SOP 908 P8 A

Text k hodnoté ukazatele : abioseston : Neidentifikovatelné anorganické castice.

A - akreditovana zkouska

<-pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni operacni postup, Akr. - akreditace

ZU - Zdrav.Gstav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodavka, Z- proved| zakaznik - provozovatel
DH-doporuéena hodnota (min.zadouci, optim. rozmezf), MH-mezni hodnota, NMH-nejvy$si mezni hodnota
MH*-nehodnocend mezni hodnota Ukazatele oznadené "'1" jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou.
Zkratky hodnot a jednotek:  KTJ - kolonie tvofici jednotka, ZF(n) - jednotka zakalu nefelometricky

Metody v sloupci Akr.:
Vysvétlivky a zkratky:

Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyhlaska MZd & 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha €.1

Nejistota méfeni: Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozéifena nejistota s koeficientem rozsifeni k=2, coZ pro

nermalni rozd&leni odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 85%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadfena jako
95 % konfiden&ni meze (intervalu spolehlivosti) vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratofe: Laboratof je zpisobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkusebni postupy. Laboratof ma
piiznan flexibilni rozsah akreditace. Laboratof mize modifikovat své metody zkouseni, rozsifovat rozsah zkousenych parametrl
alnebo aplikovat zkousku na jiny pfedmét akreditace za pfedpokladu, Ze princip méfeni zlstava zachovan,

Ptehled vzorkovacich metod:
SOP VZ 001 (GSN EN 1SO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, SN ISO 5667-5, CSN 1SO 5667-7, CSN EN SO 5667-14, CSN EN 1SO 5667-16,

GSN 180 5667-21, GSN EN 1SO 19458, Vyhl. MZ CR &. 252/2004 Sb., v platném znéni)
Pfehled zkugebnich metod:

SOP 004 (ESN EN IS0 7887)

SOP 008 (BSN 1SO 7393-2, predpis firmy HACH/Merck)
SOP 011 (CSN EN 27888)

SOP 016 (GSN EN ISO 8467)

SOP 033 (CSN ISO 10523)

SOP 042 (ESN 75 7342)

SOP 044 (ESN EN IS0 7027-1)

SOP 062 (TNV 75 7340, CSN EN 1622)

SOP 070 &ést A (Firemni literatura fy. ANAMET s.r.o., CR)
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Prehled zkusebnich metod:
SOP 070 éast CA (Firemni literatura fy. ANAMET s.r.0., CR)

SOP 201 (EPA 200.8, Rev.5.4, 1994; GSN EN ISO 17294-2)
SOP 900 (CSN EN ISO 93081, &SN 75 7837)

SOP 908 (SN EN IS0 6222)

SOP 916.01 (CSN 75 7713)

SOP 916.02 (CSN 75 7712, GSN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovisté) :

P1 - Pracoviété P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové
P8 - Pracovisté P8 Pasteurova 9, 400 01 Usti nad Labem

K6 - Kontaktni a odbérové misto K6 Brezinova 3, 405 01 D&¢&in

Konec vysledkové casti protokolu o zkousce

Strana: 313



Vyhodnoceni protokolu(ii) o zkousce

Vzorek ¢&islo: 112544/2018 Misto odbéru: Velky Senov, Vilémovska 275, Zelezarny Velky Senov s.r.o.

Hodnoceni vysledki:
Ve stanovenych a hodnocenych ukazatelich nebylo zjigténo prekroteni zavaznych limitnich hodnot (typ MH a NMH).

Doporuéené hodnoty (typ DH) a mezni hodnoty MH* nejsou pfedmétem hodnocen.

Vyhodnoceni protokolu o zkousce neni jeho soudasti a nenahrazuje rozhodnuti nebo schvaleni
dozorovym organem.

Zhodnoceni Brozova Pavlina Ing. Dne: 23.10.2018
provedl: Zastupce oddéleni vedouciho laboratorniho servisu

Zpracovalo: P8 - Pracovité P8 Pasteurova 9, 400 01 Usti nad Labem
tel.: 477751211, 724034035 e-mail:hyglab@zuusti.cz www.zuusti.cz



